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Demeny Attila E1 irodai kiseloszto kapcsolasi terv roject
Tervezé:
Létesitmeny: PERFECT PROJECT KFT.
Tervtipus:

Demény Attila

Vezeté tervezs:

VI'];

Krunity Péter

V-13-8666

KLIK irodahaz kialakitasa
2200 Monor, Petdfi Sandor u. 3&.
Hrsz.: 2594

Kiviteli terv

Megrendel6:

Datum:

2017. december

Monor Varos Onkormanyzata
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80

Rajzszam:

EV-E-1
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