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Tervező:

Vezető tervező:

Dátum:

Megnevezés:

Létesítmény:

Megrendelő:

Méretarány:

Tervtípus:

Rajzszám:

PERFECT PROJECT KFT.Demény Attila

Krunity Péter
Vn; V-13-8666

Demény Attila

KLIK irodaház kialakítása
2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34.

Hrsz.: 2594
Kiviteli terv

2017. december
Monor Város Önkormányzata

Monor, Kossuth Lajos u. 78-80

16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.27 iroda dugalj

9

Az EV-E-1
tervlap folytatása

(mm

TIP.

ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJJESÍTMÉNY (kW)

LEÁGAZÁS SZÁM

MEGNEVEZÉS

KABEL
)2

N

L1,  L2, L3 400/230V, ~50Hz

PE

16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.22 iroda dugalj

10

F11F10
16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.23 iroda dugalj

11

F12
16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.24 iroda dugalj
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F13
16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.25 iroda dugalj 1

13

F14
16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.25 iroda dugalj 2
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F15
16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.10 iroda dugalj 1

15

F16
16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.10 iroda dugalj 2
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F17
16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.10 iroda dugalj 3

17

F18
16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.10 iroda dugalj 4

18

F19
16A-1P
6kA-C

16
MCu
3x2,5

1.7 iroda dugalj

19

F20

Folytatása az
EV-E-3
tervlapon

L1 L1 L1 L1 L1 L2 L2 L2 L2 L2 L3

E1 irodai kiselosztó kapcsolási terv

EV-E-2


	EV-E-2 E1 irodai kiselosztó kapcsolási terv

